
Ալավերդի-2 ԵԿ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ԱՏ  -  1 10-11
Պարպիչ-220,110,35  - " - 11
ՏԲ  -  220   - " - 13
ԷԳԱ  -  110  - " - 13
ԷԳԱ  -  35  - " - 13
ՏԲ -  110   - " - 12
ՇԲ -  110   - " - 12
ԱՏ  -  2 17-18
Պարպիչ-220,110,35  - " - 13
ՏԲ  -  220   - " - 17
ԷԳԱ  -  110   - " - 17
ԷԳԱ -  35   - " - 17
ՏԲ -  110  - " - 13
ՇԲ -  110   - " - 13

Լոռի ՕԳ ԷԳԱ-220  (Ա-1) 4

Բ-1  (Ա-1) 4
Բ-2 (Ա-1) 4
ԷԳԱ-220 (Ա-2) 4
Բ-3 (Ա-2) 4
Բ-4 (Ա-2) 4
ԳԲ  Lոռի ՕԳ 4
ԷԳԱ-220 (Ա-3) 18
Բ-5 (Ա-3) 18
Բ-6 (Ա-3) 18
ԷԳԱ-220 (Ա-4) 18
Բ-7 (Ա-4) 18
Բ-8 (Ա-4) 18
ԳԲ Ալավերդի ՕԳ 18
ՇԲ -  110 Թումանյան-1 11
ՇԲ -  110 Թումանյան-2 12
ԷԱ -  110 Վահագնի-1 20
ԳԲ -  110  Վահագնի-1 20
ՇԲ -  110   Վահագնի-1 20
ԷԱ -  110 Վահագնի-2 24
ԳԲ -  110   Վահագնի-2 24
ՇԲ -  110  Վահագնի-2 24

Սարքավորման անվանումը
ԸՍՏ    Ա Մ Ի Ս Ն Ե Ր Ի



ՇԲ -  110  Նոյեմբերյան 21
ԷԳԱ - 110  Լալվար 19
ԳԲ  -  110   Լալվար 19
ՇԲ -  110  Լալվար 19
ԷԳԱ - 110  ՄՀԱ  -  110 22
Շրջանցիկ   ԷԳԱ - 110 12
ԼՏ-1 110կՎ 4-5
ԼՏ-2 110կՎ 9-10
110կՎ    I   ՀՀ 4-5
110կՎ    II   ՀՀ 9-10


