
Վանաձոր-2 ԵԿ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
ԱՏ - 1 5-6
ԷԳԱ - 220   - " - 5
ԷԳԱ - 110   - " - 5
ԷԳԱ - 35    - " - 5
220/110/35  պարպիչ 5
ՏԲ - 220   - " - 6
ՏԲ - 110   - " - 6
ՇԲ - 110   - " - 6
ՏԲ - 35    - " - 6
ԱՏ - 2 10-11
ԷԳԱ - 220   - " - 10
ԷԳԱ - 110   - " - 10
ԷԳԱ - 35    - " - 10
Պարպիչ- 220,110,35  - " - 11
ՏԲ - 220  - " - 10
ՏԲ - 110  - " - 10
ՇԲ - 110  - " - 10
ՏԲ - 35   - " - 10
220 կՎ ՇԱ 12
ԼՏ-1    220 կՎ 15-16
ԼՏ-2    220 կՎ 19-20
ՇՀՀ 220 կՎ
110կՎ ՇԱ 25
ԼՏ-1 110 կՎ 4-6
ԼՏ-2 110 կՎ 6-8
ԷԳԱ - 220 Գուգարք - 1 10
ԳԲ - 220  - " - 10
ՇԲ - 220  - " - 10
ԷԳԱ - 220 Գուգարք - 2 2
ԳԲ - 220   - " - 2
ՇԲ - 220   - " - 2
ԷԳԱ - 220 Լոռի 4
ԳԲ - 220  - " - 4
ՇԲ - 220    - " - 4
ԷԳԱ - 220 Գյումրի 22
ԳԲ - 220 - " - 22
ՇԲ - 220  - " - 27

Սարքավորման անվանումը
ԸՍՏ    Ա Մ Ի Ս Ն Ե Ր Ի



ԷԳԱ - 220   ՄՀԱ 19
ԷԳԱ - 220   ՇԱ 12
220կՎ    I  ՀՀ 15-16
220կՎ    II  ՀՀ 19-20
ՋԷԿ-1 110 կՎ ԷԱ    10
ՋԷԿ-1 110 կՎ ԳԲ 10
ՋԷԿ-1  110 կՎ ՇԲ    10
ՋԷԿ-2 110 կՎ ԷԱ    11
ՋԷԿ-2 110 կՎ ԳԲ 11
ՋԷԿ-2  110 կՎ ՇԲ    11
ՇԲ - 110 Ստեփանավան 13
ԷԱ - 110 Վահագնի-1 20
ԳԲ - 110 Վահագնի-1 20
ՇԲ - 110  Վահագնի-1 20
ԷԱ - 110  Վահագնի-2 24
ԳԲ - 110  Վահագնի-2 24
ՇԲ - 110   Վահագնի-2 24
ԷԱ - 110  Ֆիոլետովո 16
ԳԲ - 110  Ֆիոլետովո 16
ՇԲ - 110 Ֆիոլետովո 16
ԷԱ - 110   Խնձորուտ 14
ԳԲ - 110  Խնձորուտ 14
ՇԲ - 110   Խնձորուտ 14
ԷԱ - 110   Դիմաց 15
ԳԲ - 110   Դիմաց 15
ՇԲ - 110   Դիմաց 15
ԷԳԱ - 110   Առափնյա-1 18
ԳԲ - 110    Առափնյա-1 18
ՇԲ - 110   Առափնյա-1 18
ԷԳԱ - 110   Առափնյա-2 22
ԳԲ - 110    Առափնյա-2 22
ՇԲ - 110    Առափնյա-2 22
ԷԳԱ - 110   ՇԱ 25
ԷԳԱ - 110   ՄՀԱ 1
110կՎ   I  ՀՀ  4-6
110կՎ   II  ՀՀ 6-8


